SO SIDLOM V PRESOVE

E REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA
Hollého 5, 080 01 Presov

Nazov vzorky: pitna voda, Zlatd Baria, OcU — kuchynka
Centralne protokolové &islo: 7689/2021

Datum odberu: 2. 12. 2021

Hodnotenie vzorky:

Na zdklade vykonaného laboratérmeho rozboru kvalita pitnej vody v sledovanych
ukazovatel'och zodpoved4 kritériam Vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

EGIONALNY URAD
AR EJNEHO ZDRAVOTNICTVA
SO SIDLOM V PRESOVE
Ing. Adriana HRABGAKQVA

Ing. Tatiana Mis¢ikova,
Vegl. odd. HZP
RUVZ so sidlom v Pregove



Odbor laboratérnych Cinnosti
Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Presove
Jana Hollého 5, 080 01 Presov
ICO 610992
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Laboratérium nie je akreditované na vykondvanie skisok oznatenych N.

- Cislo protokolu OMZP : 1580

Protokol o skdskach vzorky pitnej vody &. 7689 */ 2021

—_UDAJE POSKYTNUTE ZAKA
Zlata Bana - Ocl - kuchynka

- hromadné zésobovanie - verejny vodovod
Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Zelemnik /N . .
Metoda odbery: - Plan odberu: -

06.12.2021 ]

ZNiIKOM®™
.

Mesto od bertﬁzorky:
Druh vzorky:

Ndzov a adresa zakaznika:
Vzorku odobral / od ber";

Datum odberu: o

02122001

Datum prevzatia vzorky:

( Datum zaciatku skusok:

B
¢

02.12.2021

VYSLEDKY MIKROBIOLOGICKYCH A BIOLOGICKYCH SKUSOK

Ukazovatel (i(g) lednotka Vysledok Skusobnd metoda A/N L:::'f
| Escherichiacoli 44305 Ktneomi | ¢ STN EN IS0 930812013 A

KTJ/100 ml
KTI/100 ml

| 0
> STN EN 1SO 9308-12015 A 0
3 STN EN ISO 7899-2 0
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milu‘ooruanizmy 2090
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Kultivovatelné
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KTI/ ml STN EN IS0 6222

3: . ; e 3042 KTJ/ 1my 30
| mikroorganizmy 36°c | 304
| 6. | Zivé organizm - Jedinee / mi 0
7. | VEiknité bakeerie = | Jedince/m] 0
8. | Mikromycéty - jedince / ml 0
9. _ iedinee/m| 30
Zelezite rYVIOST : .
10, Ze eZ!t' ' - ) p()I\l:\\n;)sl 8 STN 75 7711 M A 10
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1. | Abioseston . f’;’ii';i‘v"‘},’f 3 29 |STN75 7712 M| A | 10
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Ostatné identifikovane mikroorganizmy:

Miesto vykonu laboratornych €innosti je totozné s adresou laboratoria. Pri akreditovanom odbere (A) sa vysledky vatahuji iba na predmet skisania a odber

veorky. " Pri neakreditovanam odbere (N) OLC nezodpoveda za odber vzorky a za udaje poskymuté zakaznikom (vysledky sa vztahuji na prijata vzorku).
Metada a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzajit. - Protokol sa bez sahlasu laboratoria moze reprodukovat’ len ako celok.

- neakreditovany (i)
H mi

L ysveilvky:

2 / ¢ vysledky skigok
e o Limit pre vodu nezabez pecent dezinfekciou = [0 jed./ml Limit pre dezinfikovany vodu = 0jed./ml
Dhalarcbne b DU NEzabezped PO T WMgedid.

Protokol vypracoval: Mgr. Durkosove
Déatum vypracovania: 06 . |2 «202]

Za spravnost’ zodpoveda: MVDr. Ludovit Sedlak .,-f'.lu'[)'tﬂokol schvalil: lnjl. Jana Dolinska
veduci OMZP vedica OLC

Komiec protokolu
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