SO SIDLOM V PRESOVE

a REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA
Hollého 5, 080 01 Presov

Nazov vzorky: Zlata Batia, OcU — kuchynka, vodovodny kohutik
Centralne protokolové ¢&islo: 10245/2022

Datum odberu: 14.12.2022

Hodnotenie vzorky:

Na zaklade vykonaného laboratorneho rozboru kvalita pitnej vody v sledovanych
ukazovatel'och zodpoveda kritériam Vyhlasky MZ SR &. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manazmentu rizik pri zdsobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov.

Ing. Tatianz{ Miscikova,
vegl. odd. HZP
RUVZ so sidlom v Presove
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Reg. No. 148/8-150

Odbor laboratérnych ¢innosti
Regionalny irad verejného zdravotnictva so sidlom v Presove
Jana Hollého 5, 080 01 Pre3ov

1CO 610992

Laboratdrium nie je akreditované na vykonavanie skifok oznacenych N. Cislo protokolu OMZP : 1657
Protokol o skuskach vzorky pitnej vody & 10245 /2022

L UDAJE POSKYTNUTE ZAKAZNIKOM®

Miesto odberu vzorky: Zlata Bana, OcU - kuchynka, vod. kohtik i
Druh vzorky: - hromadné zasobovanie - verejny vodovod

Nazov a adresa zakaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Vzorku odobral / odber”: | M.Krajnikova  RUVZPO /A |
Datum odberu: 14.12.2022 | Metoda odberu: SPP-V.1 (A) J Plan odberu: -
| Datum prevzatia vzorky: 14.... 12,2022,
| Datum zaciatku skisok: 14 .12, 2022 Datum ukoncenia skisok: | 19.12.2022

N - , U(%) e e

C. Ukazovatel Jednotka Vysledok = Skusobna metdda A/N | Limit **
1. | Escherichia coli KTJ/100 ml 0 20 | STN EN IS0 9308-1:2015 K A 0
2. | Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 [0 | STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0

3. | Enterokoky KTJ/100 ml 0 25 | STN EN ISO 7899-2 K A 0

g, |Bultivowstelne KT/ 1ml 64 15 [STNEN ISO 6222 K A 200

mikroorganizmy 22°C

g |[SnuwomRlE KTJ/ 1ml 9 20 | STN ENISO 6222 K A 50
| mikroorganizmy 36°C | T N N
0. | Zivé organizmy Jedinee /| 0 10 |STN 757711 M A 0

7. | Vlaknité bak(érie jedinee / ml 0 20 [STN757711 M A 0

8. | Mikromycéty i Jedinee / ml 0 15 [STN 757711 M A 0
9. | Mitve organizmy Jedinee/ml 0 11 |STN757711 M A 30

g jLsemit poKEFYORsy 0 8 |sTN75 7711 M A 10

a manganové baktérie pola v %
; . pokryvnost’ - 5
I'l. | Abioseston pola v % 1 29 ISTN 757712 M A 10
12. “

In¢ identifikované mikroorganizmy :

Miesto vykonu laboratornych ¢innosti je totozné s adresou laboratoria. Pri akreditovanom odbere (A) sa vysledky vztahujo iba na predmet skasania a odber
) ¥ ! ¥ Y |

vzorky. 1 Pri neakreditovanom odbere (N) OLC nezodpoveda za odber vzorky a za adaje poskytuté zakaznikom (
Metoda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaju.

Iysverlvky:

vysledky sa vzt'ahnj na prijata vzorku).
Protokol sa bez suhlasu laboratoria moze reprodukovat’ len ako celok.

A | = | akreditovany () N |~ | neakreditovany (4) U | — | rozdirend neistota

K | = | kultivatni metoda M | = | mikroskopicka metoda * = | tislo vzorky v centralnom protokole o
g2 | = [0 s+ | = | imimé hodnoty '( podla Vyhlasky MZ SR 247/2017 Z.z. ) sit uvedené v rovnakych jednotkach

- ako vysledky skusok

Bezlarebné bicikovee :

Limit pre vodu nezabezpecend dezinfekeiou = 10 jed./ml

Limit pre dezinfikovani vodu

0 jed./ml

Protokol vypracoval:

Datum vypracovania: 19.12.2022 Resionalny Grad verejného *
i zdravainictva |
{ so sidlom v Prebsove i L
Za spravnost zodpoveda: Ing. Martina Janeckova™"" Protokol schvalil:
vedica OMZP
Konice protokolu
e-mail . po.sekretaniat@uvzsr.sk Strana | z 1

WWW.Tuvzpo.sk
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Mgr. Lipdakova

" ODROR LABORATGRNYCH CINNOST
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Ing. Jana Dolinska

vediica OLC

Tel.: 051/7580310
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Odbor laboratérnych ¢innosti

iIa‘ \\‘\—//e i EH;: o8/ SNAS Regionalny arad verejného zdravotnictva so sidlom v Prefove
Z7=0F | Reg. No. 148/S-150 Jana Hollého 5, 080 01 Presov
T .
A ICO 610992

Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skugok oznaCenych N.

Protokol o skiiskach vzorky vody ¢&. 10245%/2022

Udaje poskytnuté zdkaznikom™

Nazov a adresa zdkaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Druh vzorky: pitnd voda - hromadné zasobovanie - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: Zlata Baiia, OcU-kuchynka, vod. kohutik

Vzorku odobral / odber’:  |RUVZ PO M.Krajnikova /A

Datum odberu: 14.12.2022 | Metéda odberu: SPP-V. (A) | Plan odberu: -

| Datum prevzatia vzorky: 14.12.2022 | Datum zatiatku skigok: 14.12.2022 | Datum ukongenia skasok: 15.12.2022 |

Vysledky fyzikalno - chemickych skisok:

i , . U [% Metoda .
5 Ukazovatel Jednotka Vysledok (k£2)] — e Tan | Limit
1. | Aménne iony mg/| <0,028 (LOQ) - SP  |SM-1.0.12 A 0,50
2 Egﬁ;”;iﬁ:tjﬁgﬁfba bslika | man | <05(L0q) - | ob |STNENISO 8467 A 30
3. | Volny chiér mg/l - - oD [1.0.36 N 0,30
4. | Dusitany mg/| <0,010 (LOQ) : SP | STNEN 26777 A 0,50
5. | Dusiénany mg/| 7,76 7 SP [ SM-1.0.14 A 50,0
6. [Farba mg/l <5(LOQ) - VI | STNEN ISO 7887 A 20,0
7. Mangan ng/! 16.8 18 SP [ STMISD 6333 A 50,0
8. | Reakcia vody - 8.06 2 PO | STNISO 10523 A 65-95
9. | Pach stupen bez zapachu - SE [1.0.21 N bez zapachu
10. | Vodivost mafm 13,5 1 | KO |STNEN 27888 A 125,0
pri 20°C
11. | Zakal FNU <0,99(LOQ) . TU [ STNEN ISO 7027 N 50
12. | Zelezo mg/l 0,063 12 SP_ [STNISO 6332 A 0,20
13. | Absorbancia (254 nm, 1 cm) . <0,013 (LOQ) - SP | STN 75 7360 A 0,080
Stanovenie na mieste odberu:
1. | Teplota vody G 9,0 03°C | MT [SPP-V.2 A §-12
2. | Volny chlér mg/l 0,06 10 SP_ |SPP-V.3 A 0,30

Miesto vykonu laboratorych innosti je totoZné s adresou laboratdria, Vysledky sa vztahuji iba na predmet skii3ania. Protokol sa bez sthlasu laboratéria moze reprodukovat
len ako celok.

Vysvetlivky: * - ¢islo vzorky v centralnom protokole AN - akreditovany(a)/ neakreditovany(a) U - rozsirena neistota LOQ — medza stanovitelnosti

SP — spektrofotometria KO ~ konduktometria TU — turbidimetria 0D — odmema analyza SE - senzoricka metoda VI — vizualna kolorimetria PO - potenciometria

** —limitné hodnoty (podfa Vyhlasky MZ SR &, 247/2017 Z.z) st uvedené v rovnakych jednotkéch ako vysledky skigok MT- meranie teploty

+= pri neakreditovanom odbere (N) OLC nezodpoveda za odber vzorky (vysledky sa vztahuju na prijati vzorku), OLC nezodpoveda za Udaje poskytnuté zakaznikom. Metoda
a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaju.

Protokol vypracova_l: D. Chovancova | 0DBOR L ABORATORNYCH ClNNQSTi E
Détum vypracovania protokolu: 15.12.2022 | Regiondlny Grad verejného |
i zdravotnictva i
| so sidlom v Predove |
. I'}.(. ’)
Za spravnost' zodpoveda: Ing. Bibidna Bartle Protokol schvalil: Ing/Jana Dolinska
vedica OCHAV vediica OLC
WWW.ruvzpo.sk e-mail: po.sekretariat{@uvzsr.sk tel. 051/7580310 Fax 051/7733806
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