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Néazov vzorky: Zlata Bana, OcU — kuchynka .

Daoblo dia:

Centralne protokolové ¢islo: 5375/2023 17-07- 203
Ev. & z5znamu: {isto spisu

Datum odberu: 22.06.2023 —— ) d
Prilohy/listy: Vybavuje:

Hodnotenie vzorky:

Na zéklade vykonaného laboratorneho rozboru kvalita pitnej vody v sledovanych
ukazovatel'och zodpoveda kritéridm Vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovuju
ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody akvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manaZment
rizik domovych rozvodnych systémov.
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skasok oznagenych N.

Protokol o skuskach vzorky vody & 53757/2023

Udaje poskytnuté zakaznikom”

Nazov a adresa zakaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Druh vzorky: pitna voda - verejny vodovod

Miesto odberu_vzorky: OcU Zlata Baiia- vod.kohutik, kuchyita

Vzorku odobral/ odber”:  |[RUVZ PO SMiklus /A

Datum odberu: 22.6.2023 [Metoda odberu: SPP-V.1 (A) | Pln odberu: PO-220623/HZPaZ

[Datum prevzatia vzorky: 22.6.2023 | Datum zaciatku skiSok: 22.6.2023 [ Datum ukoncenia skusok: 23.6.2023 |

Vysledky fyzikalno — chemickych skusok:

P. , ; U [%] Metéda -

;. Ukazovatel Jednotka Vysledok (k=2) | druh premir AN Limit

1. | Amonne iony mg/l <0,028 (LOQ) - SP | SM-1.0.12 A 0,50
Chemické spotreba kyslika

2. manganistanom mg/l 0,65 10 OD | STNEN ISO 8467 A 30

3. | Volny chlor mg/l - - oD |1.036 N 0,30

4. | Dusitanv ma/l <0,010 (LOQ) - SP | STNEN 26777 A 0,50

5. | Dusiénany mg/! 8,73 7 SP | SM-1.0.14 A 50

6. |Farba mg/l < 5(LOQ) - VI | STNEN ISO 7887 A 15

7. | Mangén ug/ <12(LOQ) - SP | STN IS0 6333 A 50

8. | Reakcia vody - 7,74 2 PO |STNISO 10523 A 65-95

9. |Pach stupen 0 - SE |1.0.21 N b

N mS/m

10. | Vodivost pri 209C 95,1 1 KO |STNEN 27888 A 125

11. | Zakal FNU <0,99(LOQ) - TU |STNENISO 7027 N 5

12. | Zelezo mg/l 0,055 12 SP | STN ISO 6332 A 0,2

13. | Absorbancia (254 nm, 1 cm) - 0,013 3 SP | STN 757360 A 0,080

Stanovenie na mieste odberu:

1. | Teplota vody °C 15,5 03°C MT | STN 757375 A g-12

2. | Volny chlér mg/l 0,06 10 sPp |SPP-V.3 A 0,30

Miesto vykonu laboratomych ginnosti je totozné s adresou laboratéria. Pri akreditovanom odbere sa vislediy vztahuju na predmet skugania a odber vzorky. Protokol sa bez
sthlasu laborataria mbZe reprodukovat len ako celok.

Vysvetlivky: * - &islo vzorky v centralnom protokole  A/N - akreditovany(a)/ neakreditovany(a) U - rozsirena neistota LOQ - limit kvantifikacie

SP - spektrofotometria KO - konduktometria TU - turbidimetria OD — odmemna analyza SE - senzoricka metoda Vi- vizualna kolorimetria PO — potenciometria

* _ jimitné hodnoty (podfa Vyhlasky MZ SR €. 91/2023 Z.z)) su uvedené v rovnakych jednotkéch ako vysiedky skisok MT- meranie teploty

*+_ prijatefny pre spotrebitefov a bez abnormalnych zmien 5

+— pri neakreditovanom odbere (N) OOFZP nezodpoveda za odber vzorky (vysledky sa vztahuju na vzorku tak ako bola prijata), QOFZP nezodpoveda za udaje poskytnuté
zakaznikom. Metoda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzajl.

Protokol vypracoval: Mgr. L. Ferkova

Datum vypracovania protokolu: 23.6.2023

TR
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Za spravnost zodpoveda: Ing. Bibidna Bartle Protokol schvalil: lng,zlana Dolinska
vedica OCHAV vediaca OOFZP
#**K oniec protokolu***
www.ruvzpo.sk e-mail: po.sckretariat@uvzsr.sk tel. 051/7580310
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Jana Hollého 5, 080 01 Presov

Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skafok oznacenych N.

Cislo protokolu OMZP: 881

Protokol o skiaskach vzorky pitnej vody & 5375 7/2023

UDAJE POSKYTNUTE ZAKAZNIKOM® ;

Miesto odberu vzorky: Zlata Bana - OcU, vodovodny kohtik, kuchyiia )
Druh vzorky: - verejny vodovod

Nazov a adresa zakaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov |
Vzorku odobral / odber™: | S.Miklu$ RUVZ PO A

Datum odberu: 22.06.2023 | Metdda odberu: SPP-V.1 (A) |PI:’1n odberu: PO-220623/HZPAZ
Datum prevzatia vzorky: 22.06.2023 .
Datum zaciatku skusok: 22 .06.2023 Datum ukonéenia skiok: | 26 .06 . 2023 J
i ; , U(%) S e

. Ukazovatel Jednotka Vysledok k=2 Skudobna metoda AN | Limit **
I. | Escherichia coli KTJ/T100 ml 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0 |
2. | Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 - | STN ENISO 9308-1:2015 K A 0 |
3. | Enterokoky KTJ1/100 ml 0 - STN EN ISO 7899-2 K A 0 |
g, |Multvovatelné KTJ/ 1ml 4 15 |STNENISO 6222 K | A 200
| | mikroorganizmy 22°C

- "
A e KTJ/ Tml 25 16 |STN EN ISO 6222 K | A 50
mikroorganizmy 36°C

6. | Zivé organizmy jedince / ml 0 - | STN757711 M A 0

7. | Vldknité baktérie jedince / ml 0 - STN 75 7711 M A 0

8. | Mikromycéty jedince / ml 0 - STN 75 7711 M A 0

9. | Mrtve organizmy jedince/ml 0 - |STN 757711 M A 30

10, Zeiez&tg ’ B pokr’yvnoost’ 0 ) STN 75 7711 M A 10

a manganové baktérie polav %
11, | Abioseston pukeyynost I 29 | STN 757712 M| A 10
pola v % i

Iné identifikované mikroorganizmy :

Ml;;lﬂ{kol;u laboratornych Einnosti je totozné s adresou laboratoria. Pri akreditovanom odbere (A) sa vysledky vzt'ahuju iba na predmet skisania a odber
vzorky. ' Pri neakreditovanom odbere (N) OOFZP nezodpoveda za odber vzorky a za daje poskytnuté zikaznikom (vysledky sa vztahuji na vzorku tak ako
bola prijata). Metoda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaji.  Protokol sa bez sahlasu laboratoria méze reprodukovat’ len ako celok.

Fysverlivky:
A | — | akreditovany (a) N | — | neakreditovany (a) U | — | rozdirend neistota
K [ = | kultivacna metoda M | — | mikroskopicka metoda * | — | &islo vzorky v centralnom protokole
#* | _ | limitné hodnoty ( podla Vyhlasky MZ SR 91/2023 Z.z. ) st uvedené v rovnakych jednotkach ako vysledky skadok
Bezfarebné bicikovee :  Limit pre vodu nezabezpedenu dezinfekciou = 10 jed./ml Limit pre dezinfikovani vodu = 0 jed./ml N
Protokol vypracoval:  Sabolikovd i ODBOR OBJEKTIVIZACIE FAKTOROV
Détum vypracovania: 26 . 06 . 2023 f {IVOTNYCH FODMIENOK .
! Regiondiny drad verejného ]
| 1dravotnictva so sidlom v PreSove -’
Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Martina Jane¢kova Protokol schvalil: Ing.Jana Dolinska
veduca OMZP vedica OOFZP
**xKoniec protokolu***
www.ruvzpo sk e-mail : po.sekretariat@uvzsr.sk Strana | z 1 Tel.: 051 /7580310
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