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Cislo protokolu OMZP: 1384

Protokol o skuSkach vzorky pitnej vody €. 9009 */ 2023

J S b DAJE POSKYTNUTE ZAKAZNIKOM™
Miesto odberu vzorky: llaid Bana - ()CU vodovodny kohdtik - kuchynka -
Druh vzorky: - verejny vodovod
| Nazov a adresa zdkaznika: | Oddelenie hygieny zivotného prostredia RUVZ Pregov
! Vzorku odqblﬂlj o([bu Lo Pol!al\m v 7R[V£IBQ - / A ;
1 Datum odberu: . IO 20" 3 {Mctoda O(Ibu’u 5PP V.1 (A) Plan odberu: PO-231023/HZPAZ
lz'i)-{'!lll.l:n_.|_5I-'€\."J'/_Eﬂ'ﬂia \’/Ull\.\’ _2’;w 10 . 2023 - e
Datum zaciatku skasok: 23.10.2023 Ditum ukoncenia skasok: | 26 . 10.2023
. Ukazovatel Jednotka Vysledok P Skusobnd metoda A/N | Limit **
1. | Escherichia coli. K11/100 ml | 0 | - [SINENISO9308-1:2015 | K | A 0
2. | Koliformné baktériec | KTNIOO ml 0 - | STN ENISO 9308-1:2015 KK A 0
3. | Enterokoky KTJ100 ml 0 - | STNENISO 7899-2 K A 0
g, Sulnvovatehae KTJ/ Tl 0 - | SINEN1SO 6222 K A 200
mikroorganizmy  22°C S o N e
g [oaimemmelng 0 - | SINENISO 6222 K | A 50
) ”‘mll\yQorganLzm_x 3C 5
6. |7 ; L Ll 0 = STN 757711 M A 0
i .mnllx ﬂE\tel ic | Jjedince/ ml .0 | - ISTN?7577¢1 I M | A | 0O
L VllE\lUI]l\\.\.l\ B | jedinee /il 0 - STN 75 7711 M A 0
9 Mitve organizmy Jedince/ml 0 - STN 757711 M A 30
™ poligamest 0 - |sTN7s 7T M | A 10
_ @ manganové baktérie | pofav?o o
[1. | Abioseston Rakeyviost 1 29 [ STN 757712 M A 10
pola v %
Iné identitikované mikroorganizmy :

Miesto vy honu Taborate my el ginnosti e wtoznd s adresou labo da. Priakreditovanom odbere (A 54 \sln—.cil\) vt dhum iba na predmet skasania a odber
vzorky U Pri neakreditovanom adbere (N) QOFZP nezodpoveda za odber vzorky a za adaje poskytnuté zikaznikom (vysledky sa vztahuju na vzorku tak ako
bola prijata). Metoda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaja.  Protokol sa bez sthlasu laboratoria moze reprodukovat’ len ako celok.

Lysvedivhy:

A | (l|\|LdIlH\ ay N |~ | neakreditovany (a) U | = | rozsirena neistota .
K= I\um»&um M | — | mikroskopicka metoda # 1= | &islo vzorky v centralnom protokole
J limitne hudmm ( podla Vyhlasky Mz SR 91/2023 Z.z. ) su uvedené v rovnakych jednotkach ako vysledky skiusok
IL,,L,/L“,LQ‘J}J‘,’L ‘EL’LF:L, Limit pre vodu nezabezpetent dezinfekciou = 10 jed./ml Limit pre dezinfikovana vodu = 0 jed./ml _j

Protoke! vypracovalt  Mar. Lucovd
Datum vypracovania: 26 . 10. 2023
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Za spravinost zodpoveda:  Ing. Martina Janeekeova Protokol schvalil:/Ing. Jana Dolinska
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