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Odbor objektivizicie faktorov Zivotnych podmienok
Regionalny iirad verejného zdravotnictva

7 SNAS

so sidlom v PreSove 37*{‘/';:\\ Reg. No. 148/5-150
Jana Hollého 5, 080 01 Presov it

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiok oznatenych N.

Protokol o skia$kach vzorky vody &. 9009°/2023

Udaje poskytnuté zdkaznikom”

Nazov a adresa zakaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Druh vzorky: pitna voda - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: Zlata Batia - OcU, vodovodny kohutik - kuchynka

Vzorku odobral / odber: | RUVZ PO Z.Pollakova /A

Détum odberu: 23.10.2023 | Metoda odberu: SPP-V.1 (A) [ Plan odberu: PO-23102023/HZP

| Datum prevzatia vzorky: 23.10.2023 | Datum zagiatku skusok: 23.10.2023 | Datum ukon&enia skuSok: 24.10.2023 B

Vysledky fyzikalno — chemickych skisok:

P. , ; U [%] Metoda e
3 Ukazovatel Jednotka Vysledok (k=2) h g T AN Limit
1. | Aménne idny mg/l <0,028 (LOQ) - SP | SM-1.0.12 A 0,50
Chemicka spotreba kyslika
2. manganistanom mgfl 1,19 10 OD | STNEN ISO 8467 A 3,0
3. | VoIny chier mg/l - - oD |[1.0.36 N 0,30
4. | Dusitany ma/l <0,010 (LOQ) - SP | STNEN 26777 A 0,50
5. | Dusiénany mg/| 6,74 7 SP | SM-1.0.14 A 50
6. |Farba mg/| <5(LOQ) - Vi STN EN 1SO 7887 A 15
7. | Mangan ug/ <12(LOQ) - SP | STNISO 6333 A 50
8. | Reakcia vody - 7,93 2 PO | STNISO 10523 A 6,5-95
9. [Pach stupei 0 - SE [1.0.21 N b
10. | Vodivost p:‘i‘g’éTC 93,4 1 | Ko |STNEN 27888 A 125
11. gékai FNU <0,99(LOQ) - TU | STN EN ISO 7027 N 5
12. | Zelezo mg/l 0,060 12 SP | STNISO 6332 A 0,2
13. | Absorbancia (254 nm, 1 cm) - <0,013(LOQ) - SP | STN 757360 A 0,080
Stanovenie na mieste odberu:
1. | Teplota vody °C 13,9 0,3°C MT | STN 757375 A 8-12
2. | Volny chlér mg/l 0,09 10 SP |SPP-V.3 A 0,30

Miesto vjkonu laboratornych innosti je totoZné s adresou laboratoria. Pri akreditovanom odbere sa vysledky vztahuju na predmet sk(8ania a odber vzorky. Protokol sa bez
sthlasu laboratoria méze reprodukovat len ako celok.

Vysvetiivky: *— &islo vzorky v centralnom protokole  A/N — akreditovany(a)/ neakreditovany(a) U - rozSirena neistota  LOQ - limit kvantifikacie

SP - spektrofotometria KO - konduktometria TU — turbidimetria OD - odmerna analjza SE - senzoricka metoda VI - vizuélna kolorimetria PO - potenciometria

* _ limitné hodnoty (podfa Vyhlasky MZ SR &. 91/2023 Zz.) st uvedene v rovnakych jednotkach ako vysledky skiSok MT-meranie teploty

= _ prijatefny pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

+— pri neakreditovanom odbere (N) QOFZP nezodpoveda za odber vzarky (vysledky sa vztahuju na vzorku tak ako bola prijata), OOFZP nezodpoveda za daje poskytnute
2akaznikom. Metoda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzajl.

[00BOR OBJEKTIVIZACIE FAKTOROY |

Protokol vypracoval: D. Chovancové YINYCH FODMIENOK |
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Regionalny wrad verejuneho |
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Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Bibiana Bartle Protokol schvalil: Ing. Jang/Dolinska
vedica OCHAV vedica OOFZP
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