Odbor objektivizacie faktorov zivotnych podmienok \\‘\‘\\;}/’5

Regionalny iirad verejného zdravotnictva i}aa\“;‘.‘mf@? */SNAS
so sidlom v PreSove % Ns | Reg. No. 148/8-150
Jéna Hollého 5, 080 01 Presov it

Laborat6rium nie je akreditované na vykonavanie skigok oznacenych N.

Cislo protokolu OMZP: 182

Protokol o skiiSkach vzorky pitnej vody ¢&. 1139 */ 2024

UDAJE POSKYTNUTE ZAKAZNIKOM®

Miesto odberu vzorky: Zlata Bana OcU kuchynka - vod. koh.

Druh vzorky: - verejny vodovod

Nazov a adresa zékaznika: | Oddelenie hygieny zZivotného prostredia RUVZ Pregov

Vzorku odobral / odber*: |S.Miklu§  RUVZ PO /A

Datum odberu: 08.02.2024 |Metdda odberu: SPP-V.1 (A) | Plan odberu: -

Déatum prevzatia vzorky: | 08 .02 .2024

Datum zaciatku skusok: 08 .02 .2024 Datum ukonéenia skasok: | 12.02.2024 ]

x ; , U(%) I ;i ]

G Ukazovatel Jednotka Vysledok k=2 Skigobna metoda A/N | Limit *

1. | Escherichia coli KTJ/100 ml 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0o

2. | Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0 |

3. | Enterokoky KTI/100 ml 0 - STN EN ISO 7899-2 K A 0

g | Suimovaictnc KTI/ Il 0 - | STNENISO 6222 K | A 200
mikroorganizmy 22°C i

g |Emivonaelmd KTI/ 1ml 0 - | STNENISO 6222 K | A 50
mikroorganizmy 36°C

6. |Zivé organizmy jedince / ml 0 = STN 75 7711 M A 0

7. | Vlaknité baktérie jedince / ml 0 = STN 75 7711 M A 0

8. | Mikromycéty jedince / ml 0 - STN 75 7711 M A 0 -

9. | Mftve organizmy jedince/ml 0 - |STN 757711 M A 30 .
Zelezité pokryvnost ;

% (g manganové baktérie pola v % 0 - |STNT57711 M A 10

11. | Abiosestén poknyvngst 3 29 | STN 757712 M| A 10

polav % )

Iné identitikované mikroorganizmy :

Miesto vykonu laboratornyeh Cinnosti je totoné s adresou laboratoria. Pri akreditovanom odbere (A) sa vysledky vzfahuji iba na predmet skudania a odber
vzorky. ) Pri neakreditovanom odbere (N) OOFZP nezodpoveda za odber vzorky a za Gdaje poskytnuté zakaznikom (vysledky sa vzt'ahuji na vzorku tak ako
bola prijatd). Metdda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaji.  Protokol sa bez sthlasu laboratoria méze reprodukovat’ len ako celok.

Vysvetlivky: h:
A | - | akreditovany (&) N | = | neakreditovany (&) U | - | rozdirend neistota |
K | = [ kultivatna metoda M | - | mikroskopickd metoda * | = | &islo vzorky v centralnom protokole
#* | _ | limitné hodnoty ( podl'a Vyhlasky MZ SR 91/2023 Z.z. ) st uvedené v rovnakych jednotkach ako vysledky skudok
Bezfarebné bitikovee :  Limit pre vodu nezabezpecent dezinfekciou = [0 jed./ml Limit pre dezinfikovani vodu = 0 jed./ml
S IFUT H 1;‘ [ |E?TF:
Protokol vypracoval: Mgr. Lipdkova | ODBOR OBJEKTIVIZACIE FAKTORUY |
Déatum vypracovania; 12.02.2024 JIVOTNYCH PCDMIENCK
E. Ra jrad verejn
| zdravotnictva so sidlom BSOVE 0@
L,
Za spravnost zodpoveda: Ing. Martina Janedkova Protokol schvalil: h{g ;na Pappova
vediica OMZP védica OOFZP
***Koniec protokolu*** .
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